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~ Panstwowy Powiatowy
“Inspektor Sanitarny w Lezajsku

PSK.0442.1.2026
Lezajsk, 29.01.2026 r.

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Lezajsku
ul. Wiadystawa Jagietty 2
37-300 Lezajsk

Dotyczy: Zbiorcza roczna ccena jakosci wody- Miejski Osrodek Sporu i Rekreacji w
Lezajsku za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz § 4 rozporzadzenia MZ z dnia 9 listopada
2015 r. w sprawie wymagan jakim powinna odpowiadac¢ woda na ptywalniach (Dz.U. z
2022 r., poz.1230) PPIS w Lezajsku przedstawia zbiorcza roczng ocene jakosci wody na
ptywalni krytej Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Lezajsku opracowang na
podstawie analizy:

-parametrow jakosci wody na ptywalni ocenionych na podstawie wymagar, o ktérych
mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia z 2015 roku

-wynikéw badan jakoéci wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego

-zakresu i czestotliwoéci wykonywania badan przez zarzadzajacego ptywalnia oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz

-wynikéw badar jakosci wody na ptywalni wykonywanych przez wtasciwego PPIS przed
wydaniem oceny.

Ptywalnia MOSIR w Lezajsku zasilana jest z miejskiego wodociggu MZK Lezajsk, ktorego
zarzadca jest Miejski Zaktad Komunalny Sp. z o. o. w Lezajsku, ul. Zwirki i Wigury 3,
37-300 Lezajsk. Jako$é wody w wodociagu odpowiada wymaganiom stawianym przez
rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Ptywalnia posiada dwie
niecki basenowe (basen sportowy i rekreacyjny) oraz wanne spa-pool., brak niecki do
nauki ptywania dla niemowlat i dzieci do lat 3 oraz innych urzadzen wytwarzajacych
stronie damskiej i meskiej przy niecce basenowej oraz 1 natrysk w szatni dla
niepetnosprawnych.

PPIS w Lezajsku w grudniu 2024 r. zatwierdzit w porozumieniu z zarzadca ptywalni
harmonogram pobierania prébek wody basenowej na okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2025r.

Zarzadca obiektu w 2025 r. w sposdb systematyczny nadzorowat i dokumentowat prace
urzadzeri oraz prowadzit obserwacje biezace wody. Zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem, rejestrowat wyniki pomiaréw jakosci wody na ptywalni w zakresie pH
wody, potencjatu redox, stezenia chloru wolnego, stezenia chloru zwiazanego,
temperatury wody oraz zlecat badania wody w ramach kontroli wewnetrznej firmie
zewnetrznej. Powyzsze dane zostaty ocenione w trakcie kontroli sanitarnej obiektu i
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odnotowane w protokole z kontroli. W zwigzku z przerwa technologiczna nie pobrano 3
prébek zaplanowanych w ramach kontroli wewnetrzne;.

Zakres badan laboratoryjnych badanej wody na ptywalni zawierat parametry: metnosc,
azotany, utlenialnos¢, chloroform, ¥ THM, ogdlna liczba mikroorganizméw w 36 2 2°C,
pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Legionella sp., potencjat redox, ph, chlor wolny,
chlor zwiazany.

W omawianym okresie nie prowadzono postepowania administracyjnego majacego na
celu doprowadzenie jakosci wody na ptywalni do obowigzujacych przepiséw. Nie
stwierdzono incydentéw katowych lub wymiotnych w wodzie na ptywalni. Analizujac
parametry oraz wyniki badan w niecce basenowej i systemie cyrkulacji stwierdzono, ze
sporadycznie wystapito przekroczenie parametréw chemicznych:

- w wodzie wprowadzanej do niecki z systemu cyrkulacji basen rekreacyjny przekroczenie
chioroformu 0,034 mg/i oraz w basenie rekreacyjnym przekroczenie chioroformu

- 0,031 mg/l.

Pojawiajace sie przekroczenia w parametru chloroform nie zdyskwalifikowato
przydatnosci wody basenowej do kapieli w basenie rekreacyjnym.

Na ptywalni MOSIR Lezajsk w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z sytemu
cyrkulacji basen sportowy stwierdzono przekroczenie Pseudomonas aeruginosa w ilosci
4 jtk/100ml (data pobrania probki przez zarzadce 06.10.2025 r.; 17.10.2025r. data
sprawozdania, 17.10.2025.r. data wptyniecia sprawozdania do PSSE). Data ponownego
badania prébki przez zarzadce ptywalni 13.10.2025 r. (16.10.2025 r. data sprawozdania,
17.10.2025 r. data wptyniecia sprawozdania do PSSE) - stwierdzono brak przekroczen.
Wystosowano wystapienie do Dyrektora MOSIR w Lezajsku dotyczace obowiazku
niezwtocznego informowania tut. Inspektora o przekroczonych parametrach w
szczegdlnosci mikrobiologicznych. Poinformowano, ze w przypadku braku powiadomienia
PPIS o przekroczeniach dopuszczalnych parametréw wody, organ zostaje pozbawiony
mozliwosci podjecia adekwatnych dziatarn majacych na celu zapobiezenie chorobom
zakaznym i zakazeniom.

Podczas przekroczenia mikrobiologicznego zarzadca przeprowadzit dezynfekcje szokowa
chlorem, zwiekszono czestotliwos$¢ ptukania ztoza w filtrach celu poprawy procesu
uzdatniania wody oraz jakosci wody w niecce.

Nie stwierdzono incydentéw katowych lub wymiotnych w wodzie na ptywalni.

W roku biezacym po kontroli sanitarnej Laboratoria, ktére wykonywaty badania jakosci
wody basenowej w MOSIR Lezajsk to: kontrola z nadzoru - Laboratorium PSSE Lezajsk
(Certyfikat Akredytacji AB 491 z dnia 06.07.2004 r.) i Dziat Laboratoryjny, ul. Wierzbowa
16, 35-959 Rzeszow (Certyfikat Akredytacji AB 343) oraz badania wykonywane w ramach
kontroli wewnetrznej przez Laboratorium Badawcze GBA POLSKA Sp. z 0. 0., tajski, ul.
Koscielna 2a, 05-119 Legionowo (Certyfikat akredytacji AB 1095).

Kwestionowane prébki i ich wptyw na zdrowie:

Pseudomonas aeruginosa (pateczka ropy btekitnej) - moze by¢ przyczyna: infekcji skory i
tkanek miekkich (ciezkie powiktania oparzen i powiktania pooperacyjne, zakazenia ran),
infekcji uktadu oddechowego, zapalenia zatok, zakazenia oczu, zapalenia drég moczowych.
Chloroform - jest gtéwnym ubocznym produktem dezynfekcji obecnym w chlorowanej
wodzie. Jest wchtaniany do organizmu poprzez inhalacje przez skore lub droga
pokarmowa, a w organizmie moze powstac kilka przejsciowych metabolitéw, ktére moga
negatywnie oddziatywac na zdrowie.
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PPIS w Lezajsku w ocenianym okresie nie wydawat biezacych ocen o jakosci wody.
Informacje o jakosci wody zarzadca ptywalni sam umieszczat na tablicy informacyjnej
obiektu.

W nawiazaniu do oceny ubiegtorocznej, jakoé¢ wody w natryskach i wody basenowej nie
zmienita sie i byta zadowalajaca.

Majac na uwadze powyzsze, Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lezajsku
stwierdza, Zze woda na ptywalni Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Lezajsku w
2025 r. spetniata wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne okreélone w
zatacznikach nr 1 i 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w
sprawie wymagar jakim powinna odpowiada na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz.1230)
z wyjatkiem incydentalnych przekroczeri chemicznych i mikrobiologicznych.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lezajsku dokonat zbiorczej oceny jakosci
wody na ptywalni, celem poinformowania o tym korzystajacych z ptywalni.

p.o. Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w LeZajsku

Angelina Podkasany
(dokument podpisano elektronicznie)

Otrzymuja:
1. Adresat.

2. A/a.

Do wiadomosci:

1.WSSE w Rzeszowie.
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